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Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace



Široká 16, 664 95 Ivančice

ZADÁVACÍ  DOKUMENTACE

pro zadávací řízení na zakázku

„Výměna elektrické požární signalizace v budovách L a O“
Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky

1. Předmět plnění zakázky

Předmětem zakázky je „Výměna elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“) a evakuačního rozhlasu v budově L“ s napojením na ústřednu EPS umístěnou na vrátnici v budově O. Předmět zakázky je definován projektovou dokumentací EPS a SLP v budově L s výkazem výměr, vypracovanou projektantkou Ludmilou Kleinovou, Krokova 50a, 636 00 Brno  v 09/2009 a zadávací dokumentací zakázky. V předmětu díla budou zahrnuty veškeré práce a dodávky, které jsou v zadávací dokumentaci obsaženy. Kromě toho musí být v předmětu plnění zakázky  zahrnuty i ty práce a dodávky, které sice v dokumentaci obsaženy nejsou, ale uchazeč je mohl nebo měl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat a zjistit ze zadávací dokumentace a prohlídky staveniště. Jakákoliv pozdější změna z důvodu opomenutí nebo chyby není možná. Při provádění díla je třeba dodržet platné normy a předpisy v návaznosti na projektovou dokumentaci. 

Základní technické řešení .

Stávající konvenční systém EPS, instalovaný v budově L bude postupně demontován a provedena výměna. V rámci výměny bude provedeno osazení ústředny EPS do prostoru vrátnice. Druhy a umístění požárních hlásičů jsou zřejmé z dispozičních řešení jednotlivých podlaží budovy L. Kabely budou vedeny z vrátnice v budově  O do 1.PP budovy L a stávajícími stoupacími šachtami do jednotlivých podlaží. Základní kabelové trasy v jednotlivých podlažích budou vedeny ve Fealových podhledech a v menší míře v lištách. Součásti výměny budou i SLP rozvody evakuačního rozhlasu, zajišťujícího vyhlášení požárního poplachu.

Způsob provádění

Výměna stávajících systémů EPS a evakuačního rozhlasu bude prováděna postupně za plného provozu v budově L při požadavku jeho minimálního omezení. Práce musí být prováděny tak, aby byla mimo provoz maximálně buď část A nebo část B v daném podlaží po minimální dobu. Při vlastní realizaci musí být zajištěna maximální prachotěsnost, to znamená požadavek na minimalizaci úniku prachu  z prostoru realizace, ve kterém bude výměna systémů EPS a evakuačního rozhlasu prováděna, do pokojů, ambulancí, kanceláří a chodeb. Při realizaci musí být zajištěna únosná hlučnost prováděných prací. Zadavatel umožní realizaci díla na lůžkových odděleních v pracovních dnech zpravidla v době od 7 hod do 18 hodin, v kancelářských prostorách a ambulancích v době od 7 hod do 15 hod. Výjimky budou pouze při zajištění prací v souvislosti se zabezpečením chodu celé budovy při přepojování rozvodů. Zařízení staveniště a dopravní trasy pro navážení materiálu a odvoz odpadu budou uchazečům vytyčeny při prohlídce místa realizace dle čl. 10 zadávacích podmínek.  

Předmětem zakázky je dále:

· Veškeré nezbytně nutné obslužné, vedlejší, doplňkové, zvláštní a podobné výkony a další práce, jež považuje uchazeč jako nutné k provedení zakázky a jeho řádnému užívání, tj. zejména práce vyplývající ze způsobu provádění zakázky a práce spojené s odvozem odpadu na skládku a ekologická likvidace demontovaného materiálu a odpadů.

· Provádění prací za  plného provozu  zadavatele v budově L při požadavku jeho minimálního omezení. Předmětem nabídky bude návrh uchazeče na způsob zajištění tohoto požadavku a zpracování harmonogramu postupu prací.

· Zpracování  projektové dokumentace skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních a digitálně jednou ve formátu DVG a jednou ve formátu PDF. 

· Provedení zkušebního provozu a ověření plné funkčnosti systémů.

· Nástup na servis v záruční době nejpozději do 12 hodin od telefonického nahlášení závady. 

· Návrh podmínek pozáručního servisu.

· Zaškolení obsluhy tj. zaměstnanců zadavatele na  provozování systémů EPS a evakuačního rozhlasu.

· Veškeré doklady nezbytné pro splnění legislativy platné pro provoz zařízení v ČR ke dni uvažovaného uvedení do provozu, zejména prohlášení o shodě, výchozí revizní zprávu, doklad o odborné instruktáži a pod).

2. Termín a místo plnění zakázky:

Termín zahájení díla: 10.5.2010  

Termín dokončení díla: hodnotící kritérium  

Místo předání díla: Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, budova L a O.


3. Lhůta pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 7.4.2010

Prohlídka místa realizace akce se uskuteční dne 23.3.2010 v 10:00 hod se srazem účastníků na sekretariátu ředitelství nemocnice.

Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné.

Lhůta, po kterou jsou uchazeči svojí nabídkou vázáni činí 90 dní.

4. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky.

Nabídková cena:

Jako nabídková cena bude uvedena cena za splnění zakázky (tj. za realizaci celého předmětu zakázky dle čl. l.).

Nabídková cena je cena nejvýše přípustná, se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku. Nabídkovou cenu není možné překročit.

Celková cena bude uvedena jako cena bez DPH, sazba a výše DPH, cena včetně DPH. uchazeč uvede nabídkovou cenu v korunách českých.

Ostatní hodnocené parametry:

Délka záruční doby v měsících




Doba realizace zakázky ve dnech




Počet realizovaných obdobných zakázek 


5. Hodnotící kritéria a postup hodnocení:

Hodnotící kritéria 




Váha

Nabídková cena dle čl.4.             


50%

Délka záruční doby v měsících


20%

Doba realizace zakázky ve dnech


20%

Počet realizovaných obdobných zakázek 
10%

Postup při hodnocení bude následující:

Nabídky budou hodnoceny u jednotlivých kritérií  v rozmezí 0 - 10 bodů (nejvyšší hodnocení = 10 bodů). Součet bodů příslušného kritéria bude vynásoben váhou kritéria. Součet bodů redukovaných váhou kritéria za všechna kritéria u každé nabídky určí pořadí nabídek (nejvyšší počet = nejlepší hodnocení).

6. Platební podmínky:

Zadavatel neposkytuje zálohy.

Platba bude probíhat po ukončení a řádném předání díla bez vad a nedodělků. O předání  bude sepsán písemný předávací protokol, který bude sloužit jako podklad pro fakturaci. 

Podkladem pro zaplacení je daňový doklad – faktura, jejíž splatnost bude minimálně 30 dnů od data doručení zadavateli.

7. Označení, obsah a způsob podání nabídky:

Uchazeči nabídku podají osobně na ředitelství nemocnice v Ivančicích nebo doporučeně poštou v uzavřené obálce označené názvem zakázky – „Výměna elektrické požární signalizace v budovách L a O“. 

Nabídka musí být podepsaná osobou k tomu oprávněnou.

Nabídka bude obsahovat:

· Oprávnění k podnikání (živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku) na Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob.

· Cenovou nabídku za splnněí zakázky zpracovanou dle čl. 4 těchto podmínek, to je:


Celková cena bude uvedena jako cena bez DPH, sazba DPH a výše DPH, cena včetně 
DPH. Uchazeč uvede nabídkovou cenu v korunách českých.

· Návrh smlouvy podepsaný osobou k tomu oprávněnou. 
· Krycí list pro hodnocení nabídek uvedený v příloze Zadávací dokumentace.

· Délka záruční doby v měsících

· Doba realizace zakázky ve dnech

· Doklady a reference o realizaci obdobných zakázek.

· Návrh uchazeče na způsob zajištění minimálního omezení provozu zadavatele  a zpracování harmonogramu postupu prací.

· Návrh smlouvy na pozáruční servis

· Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

8. Místo a doba pro podání nabídky, kontaktní osoba:

Doporučeně poštou se nabídka podává zadavateli na adresu: 

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, Široká 401/16, 664 95 Ivančice

Osobně se nabídka podává zadavateli na adresu: 

Ředitelství Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, Široká 401/16, 664 95 Ivančice

Kontaktní osoba:  Ing. Petr Novák, tel. 546 439 401, e-mail: novak@nspiv.cz
9. Údaje o zadavateli:

Adresa zadavatele:
Nemocnice  Ivančice, příspěvková organizace, Široká 401/16, 664 95 Ivančice

IČ: 
00225827

DIČ:
CZ00225827

Telefon:
+420 546 439 411

FAX:
+420 546 439 410

Bankovní spojení:
          KB, a.s., 

Číslo účtu:
1937911/0100

10. Další podmínky:   

· Vyzvaný zájemce může podat pouze jednu nabídku.

· Žádná osoba se nesmí zúčastnit tohoto výběrového řízení  jako uchazeč více než jednou.

· Podklady k realizaci zakázky – projektová dokumentace na CD bude předána uchazečům proti dokladu o složení hotovosti ve výši 200,- Kč na pokladně nemocnice při prohlídce místa realizace akce dne 23.3.2010 v 10:00 hod.

· Náklady uchazeče spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel nehradí.

· Řádně podané nabídky nebudou uchazečům vráceny.

· Zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých uchazečích považuje za důvěrné a bude je využívat jen pro účely tohoto výběrového řízení.

· Uchazeč doloží čestným prohlášením, že je pojištěn pro případ vzniku škody zadavateli z důvodu vadného plnění předmětu zakázky dle čl. l.

· Zadavatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit.

· Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit výsledky soutěže na svých internetových stránkách.

V Ivančicích 16.3.2010

Ing. Jaromír Hrubeš

ředitel Nemocnice Ivančice,

příspěvková organizace

Příloha: Krycí list pro hodnocení nabídek.








      Příloha k zadávací dokumentaci







      na zakázku „Výměna elektrické                         
                                                                            požární signalizace v budovách L a O“
KRYCÍ  LIST  pro hodnocení nabídek.

	A. Uchazeč:

	Název:

	Adresa:

	IČO:                                                                       DIČ:

	Pověřený zástupce:

	Telefon, fax:


	B. Dílčí kritéria pro hodnocení nabídky
	Nabídka uchazeče

	Celková nabídková cena za splnění zakázky v Kč včetně DPH dle čl.5            
	

	Délka záruční doby v měsících
	

	Doba realizace zakázky ve dnech
	

	Počet realizovaných obdobných zakázek
	


Do krycího listu nelze doplňovat žádné jiné, než požadované údaje.

Pokud dle názoru uchazeče některý údaj v krycím listu chybí, je uchazeč povinen uvést jej na samostatný list a přiložit ke krycímu listu.

Upozornění:  Cenové a termínové údaje uvedené v krycím listu  nesmí být v budoucí smlouvě 
 o dílo překročeny.
 

Datum:

Razítko a podpis osoby oprávněné 

jednat za uchazeče

�
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